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1 MOTIVAGAO DO ENSAIO

1.1 Necessidade de manter atualizadas as informagdes relacionadas com as condigbes operacionais que

afetam a resisténcia a frenagem na superficie do pavimento.
1.2 Numero da Ordem de Servigo:
47701903

2 INFORMAGOES GERAIS

2.1 Aeronave Critica de Projeto:
E

2.2 Classificagdo do Pavimento:
ASFALTO

2.3 Comprimento e Largura da Pista de Pouso e Decolagem:
Comprimento : 2.800,00 m  Largura: 45,00 m

2.4.1  Abrangéncia do Tratamento Superficial:
TOTAL

2.4.2 Observacgoes:
Grooving em toda extensao de pista

2.5 Comprimento de Pista Medido:
2.600 m

2.6 Distancia da Cabeceira do Ponto de Inicio da Medigao:
100 m

2.7 Equipamento utilizado:

Pneu Velocidade de | Espessura da
Equipamento Modelo Fabricante Tino Pressao Teste ,'—ém'“a Coeficientes de Atrito
P (KPa) (Km/h) d'Agua (mm)
Griptester MK-2 Findlay Irvine C 140 65 1,00 0.43 - Nivel Minimo / 0.53 -
Nivel de Manutengao
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2.8 Temperatura, Umidade e Condigdo Ambiente para Realizagdo da Medigao:

6m 3m 3m 6m
Leituras ) y ) y y ) y )
Data 25/02/2022 25/02/2022 25/02/2022 03/03/2022
Temp. (°C) 33 33 33 33
Umidade (%)
Periodo / Dia/ Dia/ Dia/ Dia/
C. Amb. Ensolarado Ensolarado Ensolarado Ensolarado
2.9 Data da Ultima Remoc&o de Borracha da Pista:
2.10 Data e Hora de Inicio da Medigao:
25/02/2022 09:23 h
2.11 Data e Hora de Término da Medicao:
03/03/2022 09:06 h
2.12 Espessura da Banda de Rodagem do Pneu do Equipamento (TWI-Tread Wear Indicator):
3,85 mm
2.13 Data da Ultima Calibragéo do Equipamento:
25/02/2022
214 Prdéxima Medigao (Data Provavel):
31/05/2022
2.15 Pousos Diarios:
Cabeceira 06 (Predominante):35
Cabeceira 24 (Secundaria): 1
2.16 Observagoes:
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3 RESULTADOS - VALORES DE ATRITO
Distancia Eixo (m) 6m 3m 3m 6m
Sentido de Medigéo 0 J J J 0 J 0
100 0,93 0,87 0,83 1,17
200 1,05 0,81 0,87 1,14
300 1,10 0,75 0,80 1,13
400 1,16 0,86 0,78 1,16
500 1,15 0,89 0,66 1,12
600 1,17 0,80 0,70 1,06
700 1,16 0,93 0,92 1,08
800 1,05 1,03 0,98 1,04
900 1,06 1,02 0,89 1,05
1.000 1,15 1,15 0,87 1,14
1.100 1,10 1,04 0,90 1,13
1.200 1,16 1,00 0,89 1,05
1.300 1,09 0,86 0,89 1,10
1.400 1,12 0,87 0,83 1,06
1.500 1,07 0,88 0,90 1,00
1.600 1,09 0,96 0,93 0,98
1.700 1,09 1,01 0,99 1,07
1.800 1,16 1,08 1,12 1,10
1.900 1,14 1,01 1,12 1,16
2.000 1,10 0,97 1,09 1,14
2.100 1,10 1,14 0,97 1,13
2.200 1,10 0,97 1,02 1,12
2.300 1,08 1,02 0,92 1,14
2.400 1,02 1,07 0,99 1,13
2.500 1,05 1,15 1,13 1,13
2.600 1,13 1,18 1,18 1,17
Observacao: Os valores apresentados nesta tabela ndo contemplam a tolerancia prevista em norma.
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4 CONCLUSAO

Leitura

06/24-3m-Direita

06/24-3m-Esquerda

Valor de Atrito com

Trecho Valor de Atrito tolerancia de 2,5% Classificacao
0-100 0,87 0,89 A > Nivel Manutencao
100 - 200 0,81 0,83 A > Nivel Manutengao
200 - 300 0,75 0,77 A > Nivel Manutencao
300 - 400 0,86 0,88 A > Nivel Manutengéo
400 - 500 0,89 0,91 A > Nivel Manutengao
500 - 600 0,80 0,82 A > Nivel Manutengao
600 - 700 0,93 0,95 A > Nivel Manutengao
700 - 800 1,03 1,06 A > Nivel Manutengao
800 - 900 1,02 1,05 A > Nivel Manutencao
900 - 1000 1,15 1,18 A > Nivel Manutengao
1000 - 1100 1,04 1,07 A > Nivel Manutencao
1100 - 1200 1,00 1,02 A > Nivel Manutengao
1200 - 1300 0,86 0,88 A > Nivel Manutencao
1300 - 1400 0,87 0,89 A > Nivel Manutengao
1400 - 1500 0,88 0,90 A > Nivel Manutencao
1500 - 1600 0,96 0,98 A > Nivel Manutengao
1600 - 1700 1,01 1,04 A > Nivel Manutengao
1700 - 1800 1,08 1,11 A > Nivel Manutengao
1800 - 1900 1,01 1,04 A > Nivel Manutencao
1900 - 2000 0,97 0,99 A > Nivel Manutengao
2000 - 2100 1,14 1,17 A > Nivel Manutencao
2100 - 2200 0,97 0,99 A > Nivel Manutengao
2200 - 2300 1,02 1,05 A > Nivel Manutencao
2300 - 2400 1,07 1,10 A > Nivel Manutengao
2400 - 2500 1,15 1,18 A > Nivel Manutencao
2500 - 2600 1,18 1,21 A > Nivel Manutengao
0-100 0,83 0,85 A > Nivel Manutencao
100 - 200 0,87 0,89 A > Nivel Manutengao
200 - 300 0,80 0,82 A > Nivel Manutencao
300 - 400 0,78 0,80 A > Nivel Manutengéo
400 - 500 0,66 0,68 A > Nivel Manutencao
500 - 600 0,70 0,72 A > Nivel Manutengao
600 - 700 0,92 0,94 A > Nivel Manutencao
700 - 800 0,98 1,00 A > Nivel Manutengéo
800 - 900 0,89 0,91 A > Nivel Manutencao
900 - 1000 0,87 0,89 A > Nivel Manutengéo
1000 - 1100 0,90 0,92 A > Nivel Manutencao
1100 - 1200 0,89 0,91 A > Nivel Manutengao
1200 - 1300 0,89 0,91 A > Nivel Manutencao
1300 - 1400 0,83 0,85 A > Nivel Manutengao
1400 - 1500 0,90 0,92 A > Nivel Manutencao
1500 - 1600 0,93 0,95 A > Nivel Manutengao
1600 - 1700 0,99 1,01 A > Nivel Manutencao
1700 - 1800 1,12 1,15 A > Nivel Manutengao
1800 - 1900 1,12 1,15 A > Nivel Manutencao
1900 - 2000 1,09 1,12 A > Nivel Manutengao
2000 - 2100 0,97 0,99 A > Nivel Manutengao
2100 - 2200 1,02 1,05 A > Nivel Manutengao
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2200 - 2300 0,92 0,94 A > Nivel Manutencao
2300 - 2400 0,99 1,01 A > Nivel Manutengéo
2400 - 2500 1,13 1,16 A > Nivel Manutengéo
2500 - 2600 1,18 1,21 A > Nivel Manutengéo
0- 100 0,93 0,95 A > Nivel Manutencao
100 - 200 1,05 1,08 A > Nivel Manutengéo
200 - 300 1,10 1,13 A > Nivel Manutengao
300 - 400 1,16 1,19 A > Nivel Manutengéo
400 - 500 1,15 1,18 A > Nivel Manutengao
500 - 600 1,17 1,20 A > Nivel Manutengéo
600 - 700 1,16 1,19 A > Nivel Manutengao
700 - 800 1,05 1,08 A > Nivel Manutengéo
800 - 900 1,06 1,09 A > Nivel Manutengéo
900 - 1000 1,15 1,18 A > Nivel Manutengéo
1000 - 1100 1,10 1,13 A > Nivel Manutengao
1100 - 1200 1,16 1,19 A > Nivel Manutengéo
1200 - 1300 1,09 1,12 A > Nivel Manutengao
1300 - 1400 1,12 1,15 A > Nivel Manutengéo
1400 - 1500 1,07 1,10 A > Nivel Manutengéo
1500 - 1600 1,09 1,12 A > Nivel Manutengéo
1600 - 1700 1,09 1,12 A > Nivel Manutengao
1700 - 1800 1,16 1,19 A > Nivel Manutengéo
1800 - 1900 1,14 1,17 A > Nivel Manutengao
1900 - 2000 1,10 1,13 A > Nivel Manutengéo
2000 - 2100 1,10 1,13 A > Nivel Manutengao
2100 - 2200 1,10 1,13 A > Nivel Manutengéo
2200 - 2300 1,08 1,11 A > Nivel Manutengao
2300 - 2400 1,02 1,05 A > Nivel Manutengéo
2400 - 2500 1,05 1,08 A > Nivel Manutengéo
2500 - 2600 1,13 1,16 A > Nivel Manutengéo
0- 100 117 1,20 A > Nivel Manutencao
100 - 200 1,14 1,17 A > Nivel Manutengéo
200 - 300 1,13 1,16 A > Nivel Manutengao
300 - 400 1,16 1,19 A > Nivel Manutengéo
400 - 500 1,12 1,15 A > Nivel Manutengao
500 - 600 1,06 1,09 A > Nivel Manutengéo
600 - 700 1,08 1,11 A > Nivel Manutengao
700 - 800 1,04 1,07 A > Nivel Manutengéo
800 - 900 1,05 1,08 A > Nivel Manutengao
900 - 1000 1,14 1,17 A > Nivel Manutengéo
1000 - 1100 1,13 1,16 A > Nivel Manutengao
1100 - 1200 1,05 1,08 A > Nivel Manutengéo
1200 - 1300 1,10 1,13 A > Nivel Manutengéo
1300 - 1400 1,06 1,09 A > Nivel Manutengéo
1400 - 1500 1,00 1,02 A > Nivel Manutengao
1500 - 1600 0,98 1,00 A > Nivel Manutengéo
1600 - 1700 1,07 1,10 A > Nivel Manutengao
1700 - 1800 1,10 1,13 A > Nivel Manutengéo
1800 - 1900 1,16 1,19 A > Nivel Manutengao
1900 - 2000 1,14 1,17 A > Nivel Manutengéo
2000 - 2100 1,13 1,16 A > Nivel Manutengao
2100 - 2200 1,12 1,15 A > Nivel Manutengéo
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2200 - 2300 114 117 A > Nivel Manutencao
2300 - 2400 1,13 1,16 A > Nivel Manutengéo
2400 - 2500 1,13 1,16 A > Nivel Manutencao
2500 - 2600 1,17 1,20 A > Nivel Manutengéo

4.1 Pela analise dos indices de atrito, conforme RBAC n°® 153 (Emenda 06) de 01/04/2021, considerando
o equipamento utilizado e os limites de tolerancia previstos, a pista 06/24 esta classificada como A > Nivel

Manutencéo.

Visto do Responsavel pela Execugao do Ensaio:

Visto do Responsavel pela Elaboragao do Relatério:

7117

Assinado com senha por PEDRO ANDREY CAVALCANTE SAMPAIO, SERGIO BRANDAO PERALTA,
ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA e CARLOS JOSE RODRIGUES FERREIRA em
08/03/2022 13:33:06.

Autenticado digitalmente por PEDRO ANDREY CAVALCANTE SAMPAIO em 08/03/2022 13:33:06.
Documento N°: 2426751.8583631-6700 - consulta & autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2426751.8583631-6700

SBBEDES202200137


https://linksiga.trf2.jus.br

'v Relatoério Técnico N°:
A.‘ IAI\EI RFOR pAoEBo s RTa/SBBE-002/2022-PPD-06/24 R(0)

5 AGCOES CORRETIVAS

N&o sera necessario a aplicagao de agdes corretivas para medigao de atrito.

6 REFERENCIAS
Para realizagdo da medigao foram seguidas as normas abaixo indicadas:
6.1 Regulamento Brasileiro de Aviagao Civil - RBAC n° 153 (Emenda 06) - ANAC (1 de abril de 2021);

6.2 Anexo 14 da Convencgao de Aviagao Civil Internacional - Volume | - Projeto e Operagao de Aerédromos,
da ICAO/OACI (julho de 2004);

6.3 MP 22.04/A Procedimentos Operacionais e Executivos para Medic¢io de Atrito, de Macrotextura e
Remogio de Borracha nas Pistas de Pouso e Decolagem dos Aeroportos (publicado em Fev/2013).

7 RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) PELA ELABORAGAO DO RELATORIO

Pedro Andrey Cavalcante Sampaio
ENGENHEIRO - ANALISTA SUPERIOR IV
( Matricula 1472529 )
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8 RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) PELA EXECUGAO DA MEDIGAO

Roberta Tamara da Costa Nery de Oliveira
ENCARREGADO | - BEMN
( Matricula 1472431)

Pedro Andrey Cavalcante Sampaio
ENGENHEIRO - ANALISTA SUPERIOR IV
( Matricula 1472529 )

Carlos Jose Rodrigues Ferreira
TECNICO EM MECANICA - PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E MANUTENGAO
( Matricula 9632978 )

9 CIENTE(S)
Sergio Brandao Peralta
GERENTE IIl - BEMN
( Matricula 4187115)
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IMAGEM |

gL NFRAERO

Férmulirio Padrio para Registro de Calibra¢iio Completa do GripTester

1. Registro da Calibraciio Completa do Griptester

Data 23/12/2021 N® Série do GripTester s19
N° Série do Pneu A86-210310
Acroporio SBBE

2. Tipo de Calibracio

( X)) Antes de Medigio () Apés Manutengio ( ) Mensal

3. Registro dos Valores antes da Calibracio de Forcas

Load Zero (Zero Carga) 0004
Load Gain (Ganho de Carga) +0412
Drag Zero (Zero de Arrasto) -0004
Drag Gain (Ganho de Arrasto) +0200

4. Registro dos Valores apds da Calibracio de Forcas

Load Zero (Zero Carga) +0000
Load Gain (Ganho de Carga) 0410
Drag Zero (Zero de Arrasto) 0000
Drag Gain (Ganho de Arrasto) +0203

5. Técnicos responsiveis pela Calibracio Completa do Griptester

Nome Matricula Assinatura
1- Pedro Andrey Cavaleante Sampaio 14.725-29
2- Carlos Jos¢ Rodrigues Ferreira 96.329-78
3-

Data:2014-02-20-V05
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IMAGEM I

Férmulério Padrao para Checagem Répida da Calibracao do GripTester

1. Registro da checagem rapida da calibraciio do GripTester

Data 25/02/2022 Aeroporto  SBBE N° Série do GripTester 519
N" Série do Pneu A86-210310
2. Verificaciio "FACTS" antes da Checagem Ripida (X )SIM ( ) NAO
1.1.1. FREE ( Livre- sistema de transmissio e rodas) ( X )SIM () NAO
1.1.2. ALIGNED ( Alinhamento - corrente, espargidor e roda dentada ) ( X )SIM ( ) NAO
1.1.3.CHAIN ( Corrente - lubrificagdo, tensio, clip) ( X )SIM ( ) NAO
1.1.4. TYRED ( Pneus- pressio, profundidade, sem materiais depositado) ( X )SIM () NAO
1.1.5. SUSPENSION ( Suspensdo- uindades pneumdticas, limitadores) ( X )SIM ( ) NAO
3. Checagem rapida da calibragéo: valor entre -0,010 e + 0,010 (X )SIM ( ) NAD
Valor checagem rapida +0001
4. Registro da tltima Calibragio DPR
Data: 03/11/2021 Aeroporto: SBBE
Perimetro da Roda: 0,7971 m N de pulsos: 2509
5. Ha a necessidade de realizar a Calibracio Completa (X )SIM ( X ) NAO
(Obs: caso "SIM" - Preencher o Formuldrio de Registro de Calibragio Completa)
6. Ha a necessidade de realizar a Calibracio DPR ( )SIM (X ) NAO
7. Calibra¢io DPR
7.1. Resultados Obtidos - Calibragio DPR
Perimetro da Roda: m N® de pulsos:
8. Técnicos responsaveis pela Checagem Riapida da Calibracio
Nome: Matricula Assinatura
8.1- |Carlos José Rodrigues Ferreira 96.329-78
8.2- |Pedro Andrey Cavalcante Sampaio 14.725-29
8.3-
9. Técnicos responsaveis pela Calibra¢io DPR
Nome: Matricula Assinatura
9.1-
9.2-
9.3-

Data:2014-02-20 - Versdo 05
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IMAGEM Il

Pneu de Medida Série n* [A86-210810

Caibragho DR
GripTester SPU Eixo GripTester SPU Eixo
or B19 [MK2 fipo-D ot 519 MKz fipoD
Pneu de Medida Série n® [ﬁﬁ—zmsl 0 Pneu de Medida Série n* ﬁEa—z]osm
' Impulsos por Impulsos por
| Rot: Rof;
ELxcdo Distancia de Calibragio otagdo Distancia de Calibragiio
E 1000 " E 1000 "
Impulsos DPR medido Impulsos DPR medido
| " 2509 m
I Iniciar Fim de marcagiio
| Ext(Said)
o
%’
GripTester SPU Eixo
or  B19 MK2 [Tipo-D

Impulsos por
Ho=ciy Distancia de Calibragdo
2 1000 m
Impulsos DPR medido
25609 0.7971 o
Iniciar de o
Exit (Safda)
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IMAGEM IV

MEDIGAO - PISTA SENTIDO 06 > 24 3m a Direita

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM

24 )
Pista 06-24 B EE20.
Velocidade-alvo: 65km/h ) csad
oo
Pelicula de &gua : 1,00mm
Disténcia de c/l: 3m —page— = | 460
GripTester: GT519
Pneu de medida: -AB6-210310 pe————| R
- 1,06 | 1,07 o’
Executar (corrida)1 ' '
Data de comego da pista: 25-fev-2022 21— ———2100
Tempo de comego da pista: 09:23
2006 20
Iniciar final : 06 >
Iniciar lateral : R 190K B - 4000
CondigBes da superficie : Seca
Executar (corrida)2 i -
Data de comego da pista: 25-fev-2022
o i
Tempo de comego da pista: 09:40 \
Iniciar final : 06 " 1606- u—---160io
Iniciar lateral : L
Condigtes da superficie : Seca 1504 900
1400 1400
1306~ ST | O888| S 300
200 1200
M"gGG— —_—100
1086 1000
g0 45661
Manutengéo ICAO
s——————— —— 80
~ Tecla de cor Para Tabela de Fricggo  me— —t0
0,00 042 052 073 1,20
[ 600 800
Tecla colorida para Tabela de Velocidadeso "5 50
0% +/-6%  +/-10% 082 | 087
400 ]
300 ]
200 200
W —— R 1]
e
12 0 06 0 12
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IMAGEM V

MEDIGAO - PISTA SENTIDO 06 > 24 3m a Esquerda

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM

24
; 5608 —_— o
Pista 06-24 0
Velocidade-alvo: 65km/h .
. asog —
Pelicula de égua : 1,00mm
Distancia de cfl: 3m A — o
GripTester: GT519
Pneu de medida: -AB6-210310 B "
Pt e — &40
. ! 0
Executar (corrida)2 ing) | E07
Data de comego da pista: 25-fev-2022 208 — 00
Tempo de comego da pista: 09:40
3 0
Iniciar final : 06 i
Iniciar lateral : L o 00
Condigdes da superficie : Seca
.
Executar (corrida)1 T a— L
Data de comego da pista: 25-fev-2022 | o d
. oo —_—
Tempo de comego da pista: 09:23 / \ j’
Iniciar final : 06 ]V L o
Iniciar lateral : R
Condigbes da superficie : Seca 1504 500
tage———— - apo
“ 1306 091 | 0,98 1300
206 S 200
1106———— —1100
1080———— Y,
NEE mm—
Manutengéo ICAO
80— ]
. Tecla de cor Para Tabela de Fricgdo we——— L
0,00 042 052 073 1,20
T S e
:Tecla colorida para Tabela de Velocidadeoo "5 500
0% +/-5% +/-10% 082 | 087
L] For . %
300 S 00
200 200
i 100
=
12 0 06 ] 1,2
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IMAGEM VI

MEDIGAO - PISTA SENTIDO 06 - 24 6m a Direita

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM

24
3 00 B0
Pista 06-24
Velocidade-alvo: 65km/h .
. bty g
Pelicula de égua : 1,00mm
Distancia de c/l: 6m Ay 2400
GripTester: GT519
Pneu de medida: -AB6-210310 i -’
2oy 200
Executar (corrida)3 s [l
Data de comego da pista: 25-fev-2022 e - 00
Tempo de comego da pista: 10:13
i —— = 2000
Iniciar final : 06
Iniciar lateral : R s :
Condigdes da superficie : Seca
Executar (corrida)4 R e
Data de comego da pista: 03-mar-2022 |
; e g
Tempo de comego da pista: 09:06 / i\ p
Iniciar final : 06 " ege————— 5o
Iniciar lateral : L
Condigbes da superficie : Seca b
= S— — 1400
mge——— | 107 |01 amap
gy 4“%-‘
| 000 by
W )
Manutengéo ICAO
800 ——860
~ Tecla de cor Para Tabela de Fricgo =wmws—— e
0,00 042 052 073 1,20
- e T
Tecla colorida para Tabela de Velocide ses—— e
0% +/-5% +/-10% 110 | 1,10
T . e e
—— |——— 21
00— L
S B 00
FT T F T 7.1 11171
1.2 0 06 0 12
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IMAGEM VII

MEDIGAO - PISTA SENTIDO 06 > 24 6m a Esquerda

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM

24 ;
Pista 06-24 DESEEE 2
Velocidade-alvo: 65km/h "
250 ]
Pelicula de &gua : 1,00mm
Distancia de c/l: 6m 24uy- 2400
GripTester: GT519
Pneu de medida: -AB6-210310 R e’
. 5
Executar (corrida)4 s
Data de comego da pista: 03-mar-2022 2190 — 2100
Tempo de comego da pista: 09:06
—2000———————— = 2000
Iniciar final : 06
Iniciar lateral : L P T C— — 4up0
Condigfes da superficie : Seca
Executar (corrida)3 i
Data de comego da pista: 25-fev-2022 -
o A
Tempo de comego da pista: 10:13 \ r' \
Iniciar final : 06 L1600~ 1600
Iniciar lateral : R
Condigtes da superficie : Seca b -
Moo 1400
1300- 1,07 | 1,11 1360
S0 41-2%‘|
Mog |
1 1000 4“9‘9*7
{
‘ g s |
Manutengéo ICAO
800 R —
~ Tecla de cor Para Tabela de Fricggo =we —1
0,00 042 052 0,73 1,20
I 6 e
Tecla colorida para Tabela de Velocide-sss————— —Sue=
0% +-5%  +-10% 1,40 | 110
—auy- 40—
. .
200 200
g 100
12 0 06 0 12
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