MEDICAO DE ATRITO

AEROPORTO DE UBERABA MARIO DE ALMEIDA FRANCO

SBUR

PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 17/35

RTa/SBUR-001/2022-PPD-17/35 R(0)
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1

1.1

MOTIVAGAO DO ENSAIO

Necessidade de manter atualizadas as informacdes relacionadas

afetam a resisténcia a frenagem na superficie do pavimento.

1.2

2.1

22

23

25

2.6

2.7

Numero da Ordem de Servigo:

INFORMAGOES GERAIS

Aeronave Critica de Projeto:
Cc

Classificagdo do Pavimento:
ASFALTO

Comprimento e Largura da Pista de Pouso e Decolagem:
Comprimento : 1.759,00 m  Largura: 45,00 m

Comprimento de Pista Medido:
1.500 m

Distancia da Cabeceira do Ponto de Inicio da Medicao:
100 m

Equipamento utilizado:

com as condigbes operacionais que

Pneu Velocidade de | Espessura da
Equipamento Modelo Fabricante Tipo Pressao Teste . ’Lémma Coeficientes de Atrito
(KPa) (Km/h) d'Agua (mm)
Griptester MK-2 Findlay Irvine C 140 65 1,00 0.43 - Nivel Minimo / 0.53 -
Nivel de Manutengéo
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6m 3m 3m 6m
Leituras T ¢ ¢ T 1\
Data 04/03/2022 04/03/2022
Temp. (°C) 32 32
Umidade (%)
Periodo / Dia/ Dia/
C. Amb. Nublado Nublado
2.9 Data da Ultima Remoc&o de Borracha da Pista:
2.10 Data e Hora de Inicio da Medigao:
04/03/2022 11:26 h
2.11 Data e Hora de Término da Medicao:
04/03/2022 11:58 h
2.12 Espessura da Banda de Rodagem do Pneu do Equipamento (TWI-Tread Wear Indicator):
3,25 mm
2.13 Data da Ultima Calibragéo do Equipamento:
03/03/2022
214 Prdéxima Medigao (Data Provavel):
27/02/2023
2.15 Pousos Diarios:
Cabeceira 35 (Predominante):2
Cabeceira 17 (Secundaria): 1
2.16 Observagoes:
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3 RESULTADOS - VALORES DE ATRITO
Distancia Eixo (m) 6m 3m 3m 6m
Sentido de Medigao 0 J 0 J J 0 J 0
100 0,80 0,67
200 0,81 0,68
300 0,57 0,62
400 0,59 0,57
500 0,65 0,64
600 0,57 0,58
700 0,57 0,72
800 0,61 0,63
900 0,67 0,67
1.000 0,66 0,68
1.100 0,69 0,66
1.200 0,68 0,68
1.300 0,65 0,75
1.400 0,67 0,85
1.500 0,75 0,73
Observacao: Os valores apresentados nesta tabela ndo contemplam a tolerancia prevista em norma.
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4 CONCLUSAO

Valor de Atrit
Leitura Trecho Valor de Atrito a orl © . fito com Classificagao
tolerancia de 2,5%

0-100 0,73 0,75 A > Nivel Manutengao
100 - 200 0,85 0,87 A > Nivel Manutengéo
200 - 300 0,75 0,77 A > Nivel Manutencao
300 - 400 0,68 0,70 A > Nivel Manutengao
400 - 500 0,66 0,68 A > Nivel Manutengao
500 - 600 0,68 0,70 A > Nivel Manutengao
600 - 700 0,67 0,69 A > Nivel Manutengao
700 - 800 0,63 0,65 A > Nivel Manutengao
800 - 900 0,72 0,74 A > Nivel Manutencao

900 - 1000 0,58 0,59 A > Nivel Manutengéo
1000 - 1100 0,64 0,66 A > Nivel Manutencao
1100 - 1200 0,57 0,58 A > Nivel Manutengao
1200 - 1300 0,62 0,64 A > Nivel Manutencao
1300 - 1400 0,68 0,70 A > Nivel Manutengéo
1400 - 1500 0,67 0,69 A > Nivel Manutencao

0-100 0,75 0,77 A > Nivel Manutengao
100 - 200 0,67 0,69 A > Nivel Manutengao
200 - 300 0,65 0,67 A > Nivel Manutengao
300 - 400 0,68 0,70 A > Nivel Manutencao
400 - 500 0,69 0,71 A > Nivel Manutengao
500 - 600 0,66 0,68 A > Nivel Manutencao
600 - 700 0,67 0,69 A > Nivel Manutengéo
700 - 800 0,61 0,63 A > Nivel Manutencao
800 - 900 0,57 0,58 A > Nivel Manutengéo

900 - 1000 0,57 0,58 A > Nivel Manutencao
1000 - 1100 0,65 0,67 A > Nivel Manutengéo
1100 - 1200 0,59 0,60 A > Nivel Manutencao
1200 - 1300 0,57 0,58 A > Nivel Manutengao
1300 - 1400 0,81 0,83 A > Nivel Manutencao
1400 - 1500 0,80 0,82 A > Nivel Manutengao

4.1 Pela analise dos indices de atrito, conforme RBAC n°® 153 (Emenda 06) de 01/04/2021, considerando
o equipamento utilizado e os limites de tolerancia previstos, a pista 17/35 esta classificada como A > Nivel
Manutencgao.
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5 AGCOES CORRETIVAS

N&o sera necessario a aplicagao de agdes corretivas para medigao de atrito.

6 REFERENCIAS

Para realizagdo da medigao foram seguidas as normas abaixo indicadas:

6.1 Regulamento Brasileiro de Aviagao Civil - RBAC n° 153 (Emenda 06) - ANAC (1 de abril de 2021);

6.2 Anexo 14 da Convencgao de Aviagao Civil Internacional - Volume | - Projeto e Operagao de Aerédromos,

da ICAO/OACI (julho de 2004);

6.3 MP 22.04/A Procedimentos Operacionais e Executivos para Medic¢io de Atrito, de Macrotextura e
Remogio de Borracha nas Pistas de Pouso e Decolagem dos Aeroportos (publicado em Fev/2013).

7 RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) PELA ELABORAGAO DO RELATORIO

Fernando Utsch Teixeira
ASSISTENTE | - MNIC-1
( Matricula 1297222 )

8 RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) PELA EXECUGAO DA MEDIGAO

Adriano Julio Rosa
COORDENADOR | - MNSC-2
( Matricula 9816082 )
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IMAGEM |

Gy
INFRAERO
ANEXO I - Calibracio completa do medidor de atrito

1. Registro da Calibracio Completa do Griptester

Data: 03/03/2022 N° série do GripTester: GT-515
N° série do pneu: AB6-210314
Aeroporto: SBUR TWI= 3,25 mm

2. Tipo de Calibracao

( X) Antes da medigao ( ) Mensal () Apds manutencao

3. Registro dos valores antes da Calibracio de Forcas

Valor registrado

Load Zero (Carga Zero) +0002
Load Gain (Ganho de Carga) +0416
Drag Zero (Arrasto Zero) -0012
Drag Gain (Ganho de Arrasto) +0211

4. Registro dos valores apo6s da Calibracao de Forcas

Valor registrado Valor Alvo
Load Zero (Zero Carga) +0001 + 0000
Load Gain (Ganho de Carga) +0410 + 0410
Drag Zero (Zero de Arrasto) -0001 + 0000
Drag Gain (Ganho de Arrasto) +0203 + 0203

5. Técnicos responsaveis pela Calibragao Completa do Griptester

Nome Matricula

Adriano Julio Rosa 98.160-82
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IMAGEM I

INFRAERO
ANEXO II - Verificacdo da calibracio do medidor de atrito

1. Registro da Calibracio Completa do Griptester

Data: 03/03/2022 N° série do GripTester: GT-515
N° série do pneu: A86-210314
Aeroporto: SBUR

2. Verificacio "FACTS" antes da Checagem Répida ( X )SIM ( )NAO
FREE (Livre - sistema de transmissio e rodas) ( X )SIM ( )NAO
ALIGNED (Alinhamento - corrente, espargidor e roda dentada) ( X )SIM ( )NAO
CHAIN (Corrente - lubrificagdo, tensdo, clip) ( X )SIM ( )NAO
TYRED (Pneus - pressio, profundidade, sem materiais depositados) ( X )SIM ( )NAO
SUSPENSION (Suspensiio - unidades pneumticas, limitadores) ( X )SIM ( )NAO
3. Checagem rapida da calibragio: valor entre -0,010 ¢ + 0,010 ( X )SIM ( )NAO

Valor da checagem ripida:
4. Registro da iltima Calibragido DPR
Perimetro da a'udu: N° de pulsos:

5. Ha a necessidade de realizar a Calibracao Completa (X )SIM( )NAO

(Obs: caso "SIM" - Preencher o formuldrio de registro de Calibragio Completa)

6. Ha a necessidade de realizar a Calibra¢do DPR ( )SIM ( X )NAO
7. Calibragiao DPR

7.1. Resultados Obtidos - Calibracao DPR

Perimetro da mdu,: N° de pulsos: :

8. Técnicos responsaveis pela Checagem Raipida da Calibracio

Nome Matricula
Adriano Julio Rosa 98.160-82
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IMAGEM Il

MEDIGAO - PISTA SENTIDO 35 > 17 3m a Direita

Aeroporto de Uberaba Mario de Almeida Franco

Pista 17-35 180

Velocidade-alvo: 65km/h
Pelicula de agua : 1,00mm 1500
Disténcia de ¢/l: 3m
GripTester: GT515

Pneu de medida: -AB6-210314 1400

g
o

Executar (corrida)1
Data de comego da pista: 04-mar-2022
Tempo de comego da pista: 11:58
Iniciar final : 35
Iniciar lateral : R
Condigoes da superficie : Seca 1100

S
<

1]

1000

g

g

g

g

g

g

Manutencio ICAO

Tecla de cor Para Tabela de Fricgao
0,00 042 052 0,73 1,20
|

Tecla colcrida para Tabela de Velocidade

8

I

35

0% +-5%  +-10% it
—
I
Iz ] 17
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IMAGEM IV

MEDIGAO - PISTA SENTIDO 35 - 17 3m a Esquerda

Aeroporto de Uberaba Mario de Almeida Franco

Pista 17-35
Velocidade-alvo: 65km/h
Pelicula de 4gua : 1,00mm
Disténcia de ¢/l: 3m
GripTester: GT515
Pneu de medida: -A86-210314

Executar (corrida)1
Data de comego da pista: 04-mar-2022
Tempo de comego da pista: 11:26
Iniciar final : 35
Iniciar lateral : L
Condigdes da superficie : Seca

Manutencio ICAO

Tecla de cor Para Tabela de Fricgao
000 042 052 0,73 1,20
| I

Tecla colcrida para Tabela de Velocidade
0% +-5%  +/-10%
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